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1. INNGANGUR

Hitaveita Hdsavikur nytir bolu 1 og nokkra hveri 4 jarShitasvaedinu ad Hveravéllum { Reykja-
hverfi (Magnis Olafsson, 1994). Frd 4rinu 1986 hefur Orkustofnun annast eftirlit med efnasam-
setningu jarShitavatns hjd veitunni. Syni hafa verid tekin drlega tr holu 1 og { dhaldahisi 4 Hisa-
vik og annad slagid dr Ystahver. Tilgangur eftirlits ad pessu tagi er einkum tvipattur. f fyrsta
lagi ad fylgjast med breytingum sem kunna ad verda 4 sjdlfu jarShitakerfinu og { 8dru lagi ad
fylgjast med nytingarhafni vatnsins. Breytingar 4 efnasamsetningu vatns 4 jarShitasvaedum verda
helst { kj6lfar mikillar vinnslu dr viSkomandi jarShitakerfi, en geta einnig ordid vegna breyttra
adstedna af nittdrulegum orsdkum. Hitaveita Hidsavikur leidir vatnid um 18 km leid fr4 Hvera-
vollum til Hdsavikur og auk pess sem vatnid kélnar 4 leidinni b4 eiga sér stad dkvednar efna-
breytingar 4 pv{ 4 leidinni sem geta haft 4hrif 4 nytingareiginleika pess.

Arleg synataka f6r ad pessu sinni fram 10. névember 1994. Hiti og uppleyst strefni voru mald
vid synattku, en syrustig, karb6nat og brennisteinsvetni innan sélarhrings frd synatku. Onnur
efni voru greind s{8ar 4 efnarannséknarstofu Orkustofnunar.

2. EFNASAMSETNING JARDHITAVATNS

Nidurstddur greininga allra adalefna { synunum sem voru tekin s{8astlidid haust liggja nd fyrir og
eru syndar { toflum 1 og 2. { toflu 1 eru birtar efnagreiningar vatns tr holu 1 fr4 4rinu 1990, en {
tdflu 2 eru aftur 4 méti birtar efnagreiningar syna, sem hafa verid tekin { dhaldahdsi veitunnar s{3-
astlidin fimm 4r.

Tafla 1. Efnasamsetning vatns vir holu 1 4 Hveravéllum (mg/1)

Dagsetning 94.11.10 | 93.10.08 | 92.10.27 | 91.10.19 { 90.08.31
Niimer 94-0321 | 93-0177 | 92-0238 | 91-0188 | 90-0231
Hiti (°C) 104 104,5 103,2 103,7 103,0
Syrustig (pH/°C) 9,6/18 9,5/22 9,5/19 9,6/22 9,6/21
Kisill (Si0,) 181,2 1774 184,5 179,7 180,2
Bor (B) 0,06 0,07 0.08 0.08 0.07
Natrfum (Na) 59,6 59,0 59,2 60,7 56,5
Kalfum (K) 2,8 2,6 2,7 28 29
Kalsfum (Ca) 2,0 1,8 1,8 1,9 1,7
Magnesfum (Mg) 0,003 0 0,002 0,008 0,057
Karbénat (CO,) 29,6 26,9 26,9 279 27,7
Silfat (80,) 31,1 30,2 29,8 28,5 33,0
Brennist.vetni (H,S) 1,1 1,6 1,1 1,1 1,0
K16rd (C1) 114 11,7 11,8 11,8 12,0
Fliorfd (F) 0,98 1,00 1,00 1,00 1,06
Brémid (Br) 0,04 - 0,04 0,04 0,03
Uppleyst efni 264 317 339 361 325
Strefni (0,) 0 0 0 - 0




Tafla 2. Efnasamsetning heits vatns f 4haldahdsi 4§ Hisavfk (mg/1)

Dagsetning 94.11.10 | 93.10.08 | 92.10.27 | 91.10.19 | 90.08.31
Nidmer 94-0319 | 93-0178 | 92-0240 | 91-0187 | 90-0232
Hiti (°C) 72,0 77,8 742 75,0 -
Syrustig (pH/°C) 9,6/18 9,5/22 9,522 9,6/22 9,6/21
Kisill (8i0,) 180,5 178,2 1839 181,7 181,2
Natrfum (Na) 60,6 59,0 59,9 61,1 - 571
Kalfum (K) 2,7 2,6 2,6 2,8 3,0
Kalsfum (Ca) 3,7 3,0 3,6 3,6 38
Magnesfum (Mg) 0,002 0,003 0,002 0,016 0,026
Karbénat (CO,) 29,9 25,9 314 29,5 28,7
Silfat (SO,) 31,3 30,5 30,8 29,5 322
Brennist.vetni (H,S) 0,7 1,2 09 0,8 0,1
Kl16r{d (C1) 11,6 12,0 11,9 11,9 12,1
Fldor(3 (F) 0,99 1,00 1,01 0,99 0,98
Brémfd (Br) 0,04 - 0,04 0,04 0,03
Uppleyst efni 315 353 330 374 335
Surefni (0,) - 0 0 0 0

3. NIDURSTOPUR

Nidurstodur efnagreininga benda ekki til pess ad neinar marktekar breytingar hafi 4tt sér stad {
jarShitakerfinu 4 Hveravllum 4 undanfornum drum. [ fyrri skyrslum um efnaeftirlit hj4 hitaveit-
unni (t.d. Magnds Olafsson, 1992) var 4 pad bent, ad styrkur kfsils f vatni dr holu 1 hefdi lekkad
litillega 4 4rabilinu 1986 til 1991, eins og fram kemur 4 mynd 1. Lekkunin var b6 pad ltil a5 hin
getur vart talist marktek eins og bent var 4. Arid 1992 maldist styrkur kfsils sfdan talsvert harri
en 4rin par 4 undan, en hefur nd sfastlidin tv6 4r malst svipadur og 4dur.

Litill munur er 4 efnasamsetningu vatnsins vi8 holutopp 4 Hverav$llum annars vegar og { dreifi-
kerfi 4 Hisavik (4haldahis) hins vegar. Reyndar verdur talsverd aukning { styrk kalsfums (Ca) 4
leid vatnsins frd Hveravéllum til Hisavikur, par sem kalsfum tir sementi { asbsetrrunum leysist
upp. Aukning bessi sést 4gztlega 4 mynd 2. Aukning 4 magni kalsfums { vatninu veldur pvf ad
vatnid verdur talsvert yfirmettad med tilliti til kalsfts (kalks), enda hefur nokkud borid 4 kalkuit-
fellingum t.d. { heim®dum hisa 4 Hisavik. Mynd 3 synir mettunarstig vatns m.t.t. kalks { §halda-
hdsi (dreifikerfi) allt fr4 4rinu 1986. A myndinni kemur fram ad vatnid er alltaf yfirmettad
(log(Q/K)>0) ad frdskildu einu syni frd haustinu 1988. Styrkur brennisteinsvetnis { vatninu 4 leid
pess frd Hveravollum til Hdsavikur lekkar vegna innstreymis sdrefnis { adveitu2d og miSlunar-
tank.

Samhlida synatoku { dhaldahisi veitunnar var malt hvort eitthvert strefni veri { vatninu { hest-
hidsum ofan vid bainn. NiSurstadan var sd ad ekkert sdrefni maldist.

Efnagreiningar syna ad vatnid er 4g&tlega haft til upphitunar og f alla almenna heitavatnsnotkun.



(mg/1)}

5i02

5rl’l’l’]llilll[IIIII|l{illlfrllfllllll‘ll’l

190lll[‘([‘lIOII'TTI'ITIIIIIIIlII]I’lrIlllllll

- -

185

180

175k - SRR e R -

N P T S T D S DU TR P I
1886 1887 1988 1989 1980 19941 1982 1993 1984 1995

Mynd 1: Styrkur kfsils { vatni dr holu 1 og { 4haldahusi.
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Mynd 2: Styrkur kalsfums f vatni 1r holu 1 og { 4haldahdsi.
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Mynd 3: Kalkmettun vatns { dreifikerfi (4dhaldahusi) hitaveitunnar.

Auk venjubundinnar synatdku hj4 hitaveitunni s{Sastlidid haust var einnig meldur hiti og pryst-
ingur { holu 1 4 Hveravollum. Nidurstodum hefur verid Iyst { greinargerd Orkustofnunar (Grimur
Bjornsson og Benedikt Steingrfmsson, 1994). I heild syndu melingarnar og samanburdur vid
fyrri malingar ad hiti og prystingur { jarShitakerfinu eru { gédu jafnvagi og virdist sem svadid
poli vel niiverandi vinnslu.
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