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1 Inngangur 

Raforkuframleiðsla í Reykjanesvirkjun hófst í maí 2006 og nú eru 12 vinnsluholur í 

fullum rekstri (Hitaveita Suðurnesja, e.d.). Íslenskar orkurannsóknir (ÍSOR) fylgjast 

með gufu- og vatnsgæðum virkjunarinnar, bæði í holum og orkuveri. 

Í skýrslu Orkustofnunar (Jón Örn Bjarnason, 2002) er lýst ítarlega efnasamsetningu 

gufu og heits jarðsjávar í borholum á jarðhitasvæðinu á Reykjanesi frá 1971 til ársloka 

2001. Í skýrslu Verkfræðistofunnar Vatnaskila sf. og Rannsóknasviðs Orkustofnunar 

(2003) var greint frá niðurstöðum efnavöktunar í holu RN-9 árið 2001. Í skýrslum 

Verkfræðistofunnar Vatnaskila og ÍSOR var greint frá helstu þáttum efnavöktunar á 

Reykjanesi árin 2003 (Magnús Ólafsson o.fl., 2004) og 2004 (Magnús Ólafsson o.fl., 

2005). Hér á eftir verður sagt frá niðurstöðum efnavöktunar og gufugæðaeftirlits á 

Reykjanesi á árunum 2006–2007. 

2 Gufugæði 

2.1 Virkjun 

Við rekstur gufuhverfla í orkuverum skiptir miklu máli að þekkja ýmsa eiginleika guf-

unnar til að hægt sé að lágmarka útfellingar í gufuhverflunum. Núverandi og aflagðir 

sýnatökustaðir eru í töflu 1. 

 

Tafla 1.  Núverandi og aflagðir sýnatökustaðir ásamt fjölda sýna á hverjum stað. 

 

 

Öll hafa sýnin verið efnagreind á rannsóknarstofu ÍSOR og þar að auki hafa sum 

snefilefni verið mæld hjá ALS Laboratory í Svíþjóð. 

Eftirlitið fer þannig fram að tekin eru sýni af gufu og þéttivatni á völdum stöðum í 

orkuverinu. Í gufusýnum er mældur styrkur CO2 og H2S en í þéttivatni er mældur 

styrkur valinna steinefna sem og leiðni. Í töflu 1 kemur fram hvernig sýni eru tekin á 

hverjum stað.  

 

Nafn M Númer Teg.Sýni Fyrsta sýni Síðasta sýni 2006 2007

Útfall úr bunustokk 20272 9.maí. ´07 9.maí. ´07 1

Dropasíuhús, gufuveita ofan á orgeli 20253 Þéttivatn 10.apr. ´06 18.apr.´06 2

Dropasíuhús 1 20256 Þéttivatn 27.apr.´06 Eftirlitsstaður 5 1

Dropasíuhús 2 20258 Þéttivatn 27.apr.´06 Eftirlitsstaður 5 1

Hverfill 1 20255 Gufa 24.apr. ´06 Eftirlitsstaður 7 4

Hverfill 2 20257 Gufa 27.apr.´06 Eftirlitsstaður 6 4

Bunustokkslögn vél 1 20263 14.jún. ´06 14.des.´06 2

Bunustokkslögn vél 2 20264 14.jún. ´06 5.sep.´06 2

Vél 1 20261 Þéttivatn 29.maí. ´06 Eftirlitsstaður 4 3

Vél 2 20262 Þéttivatn 29.maí. ´06 Eftirlitsstaður 4 3

Fjöldi sýna
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2.1.1 Steinefni 

Fyrst eftir gangsetningu virkjunar var fjöldi steinefna mældur í öllum sýnum en í 

upphafi árs 2007, þegar sýnt þótti að ákveðið jafnvægi hefði náðst í kerfinu, var 

sýnataka og greining einfölduð og færð til samræmis við það sem gert er í Svartsengi. 

Niðurstöður allra efnagreininga eru sýndar í töflum 2–8 og á myndum 1–12. 

 

Tafla 2.  Efnasamsetning gufu við inntak á hverfli 1. 

 

 

Tafla 3.  Efnasamsetning gufu við inntak á hverfli 2. 

 

 

 

Staðarnafn Reykjanesvikjun, Gufulögn við inntak á hverfil 1

Staður M20255 M20255 M20255 M20255 M20255 M20255 M20255 M20255 M20255 M20255

Hnit (N-S) Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V) X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080027 20070294 20070205 20070068 20060767 20060531 20060376 20060339 20060225 20060209

Dags. 29.1.2008 04.10.2007 20.04.1905 21.03.2007 14.12.2006 5.9.2006 13.6.2006 31.5.2006 10.5.2006 27.4.2006

Gufa

Koltvísýringur CO2 6720 7200 6870 5830 7090 7400 7515 8050 3670

Brennisteinsvetni H2S 270 270 220 222 273 280 187 137 105

Gas í gufu ( % massa) 0,7363 0,768 0,7702 0,8187 0,3775

Þéttivatn

Sýrustig pH  (/°C) 4,5/21,7 4,68/22,5 4,6/22,2 4,6/22,2 4,51/23,3 4,71/23,5

Leiðni  (µS/cm) 46 39 35 37 46 38

Natríum Na 0,003 0,013 0,2 0,01 0,03 0,07

Kalíum K <0,001 0,004 0,02 <0,01 <0,01 0,03

Kalsíum Ca <0,001 0 0,03 0,02 0,04 0,03

Kísill SiO2 0,03 0,04 0,13 <0,1 0,28 0,16

Klóríð Cl 0,03 0,01 0,1 0,05 0,05 0,13

Súlfat SO4 1,43 0,94 0,65 0,45 0,06 3,3

Flúor F <0,01 0 0 0 0,02 0,01

Arsenic As <0,0001 0 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Súrefni O2 0,004 0,004

Staðarnafn Reykjanesvirkjun, Gufulögn við inntak á hverfil 2.

Staður M20257 M20257 M20257 M20257 M20257 M20257 M20257 M20257 M20257 M20257

Hnit (N-S) Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V) X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080030 20070295 20070207 20070069 20060764 20060535 20060378 20060342 20060228 20060206

Dags. 29.1.2008 04.10.2007 10.07.2007 21.03.2007 14.12.2006 05.09.2006 13.06.2006 29.05.2006 11.05.2006 27.04.2006

Gufa

Koltvísýringur CO2 6490 5570 5960 5140 6608 5700 5750 5614 3900 3050

Brennisteinsvetni H2S 240 210 190 196 245 217 215 163 134 61,1

Gas í gufu ( % massa) 0,6853 0,5917 0,5965 0,5777 0,4034 0,31111

Þéttivatn

Sýrustig pH  (/°C) 4,77/21,3 4,7/22,2 4,6/22,4 4,65/22,3 4,52/23,4 4,5/23,9

Leiðni  (µS/cm) 41 37 40 42 40 43

Natríum Na 0,02 0,18 0,02 0,03 0,04 0,21

Kalíum K 0,03 0,032 0,04 <0,1 0,02 0,05

Kalsíum Ca 0,1 0,03 0,06 0,03 0,03 0,08

Kísill SiO2 0,07 0,08 0,22 0,16 0,28 0,35

Járn Fe 0,4 0,21 0,15 0,28 0,05 0,144

Klóríð Cl 0,1 0,08 0,05 1,75 0,1 0,34

Súlfat SO4 2,2 0,64 1,4 0,32 0,34 4,2

Flúor F 0 0 0 0 <0,01 0,01

Arsenic As 0,00008 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Súrefni O2 0,01
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Mynd 1.  Styrkur kalsíums í gufuinntaki á hverfla 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.  Styrkur kísils í gufuinntaki á hverfla 1 og 2. 
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Mynd 3.  Styrkur natríums í gufuinntaki á hverfla 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.  Styrkur kalíums í gufuinntaki á hverfla 1 og 2. 
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Mynd 5.  Styrkur klóríðs í gufuinntaki á hverfla 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.  Styrkur súlfats í gufuinntaki á hverfla 1 og 2.
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Staðarnafn Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1 Dropasíuhús 1

Staður M20256 M20256 M20256 M20256 M20256 M20256 M20256 M20256 M20256

Hnit (N-S) Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V) X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080029 20070292 20070208 20070071 20060769 20060533 20060341 20060226 20060208

Dags. 29.1.2008 4.10.2007 10.7.2007 21.3.2007 14.12.2006 5.9.2006 29.5.2006 10.5.2006 27.4.2006

Efni í vatni
Leiðni  2720 4150 4230 4160 5760 7900 103 1310

Kísill SiO2 125 198 158 187 201 198 2,42 11,3

Natríum Na 765 1394 6780 11,2 2231

Kalíum K 115 214 223 989 1,8 221

Kalsíum Ca 134 229 250 1114 2,41 367

Flúoríð F 0,06

Klóríð Cl 20,8 4650

Járn Fe 10,8 15,1 24,6 13,4 13,3 328

Staðarnafn Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2 Dropasíuhús 2

Staður M20258 M20258 M20258 M20258 M20258 M20258 M20258 M20258 M20258

Hnit (N-S) Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V) X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080032 20070293 20070210 20070073 20060766 20060536 20060344 20060227 20060207

Dags. 29.1.2008 4.10.2007 10.7.2007 21.3.2007 14.12.2006 5.9.2006 29.5.2006 11.5.2006 27.4.2006

Efni í vatni
Leiðni  3010 2470 3770 4800 409 364

Kísill SiO2 120 154,6 156 176 152 30,4 4,76 3,84

Natríum Na 697 982,4 887 3400 58,4 46,9

Kalíum K 102 146,4 129 487 8,12 5,75

Kalsíum Ca 116 145 560 11,3 16,2

Klóríð Cl 112 63,3

Járn Fe 10 68,3 5,98 19,1 12,6 8,15

 

Tafla 4.  Efnasamsetning vatns úr dropasíuhúsi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 5.  Efnasamsetning vatns úr dropasíuhúsi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

Staðarnafn Dropasíuhús

Staður M20253

Hnit (N-S) Y 318037

Hnit (A-V) X 375059

Sýni nr. 20060194

Dags. 10.4.2006

Sýrustig pH/C° 4,4/22,8

Leiðni µS/25°C 44

Ál Al 0,0109

Ammoníum NH3 3,7

Arsenic As 0,000184

Barium Ba 0,0193

Kalsíum Ca 0,18

Kadmíum Cd 0,000012

Klóríð Cl 0,74

Kóbalt Co 0,000066

Karbónat * Co2 1000

Króm Cr 0,00128

Kopar Cu 0

Flúoríð F 0

Járn Fe 0,0868

Brennist.vetni * H2S 57,2

Kvikasilfur Hg 0,000152

Kalíum K 0,17

Magnesíum Mg 0,009

Mangan Mn 0,0037

Molybdenum Mo 0,0015

Natríum Na 0,47

Nikel Ni 0,0025

Fosfór P 0,00266

Blý Pb 0,000308

Kísill SiO2 0,7

Súlfat SO4 0,38

Strontium Sr 0

Sink Zn 0,00696

Tafla 6.  Efnasamsetning vatns úr Dropasíuhúsi ofan af „orgeli“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uppleyst í þéttivatni við gufulagnaþrýsting 
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Tafla 7.  Efnagreiningar þéttivatns frá vél 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staðarnafn Reykjanes Orkuver 1, vél 1, þéttivatnslögn

Staður M20261 M20261 M20261 M20261 M20261 M20261 M20261 M20261

Hnit (N-S)     Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V)     X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080028 20070290 20070206 20070070 20060768 20060532 20060377 20060340

Dags. 29.1.2008 4.10.2007 10.7.2007 21.3.2007 14.12.2006 5.9.2006 13.6.2006 29.5.2006

pH  (/°C) 7,25/21,7 6,9/22,5 6,8/21,6 6,94/22,1 5,5-9,5

Leiðni (µS/cm) 32,7 32,6 31,5 34,1 35 31 31,1 34

SiO2 (mg/l) 0,73 0 0,02 0,02 0,04 0,13 0 ≤0,1

Na (mg/l) 0,04 0,02 0,024 0,03 0,03 0,04 ≤0,1

K (mg/l) 0,002 0 0,003 0,03 0,01 ≤0,1

Ca (mg/l) 0,01 0,08 0,01 0,03 0,03 ≤0,1

Fe (mg/l) 0,021 0,012 0,016 0,041 0,242 ≤0,1

Cl (mg/l) 0,09 0,1 0,15 0,07 ≤0,1

SO4  (mg/l) 1 0,14 0,7 0,09 ≤0,1

F  (mg/l) 0 0 0 0 ≤0,01

Uppleyst CO2  (mg/l) 10,7 13,8 11,7 11,3 ≤0,1

Uppleyst H2S  (mg/l) 2,15 2,45 1,21 1,6 ≤0,1

Uppleyst NH3  (mg/l) 4,13 4,1 3,93 4,18 ≤0,1

Al (µg/l) 1,2 1,37 2,12

As  (µg/l) 0,2 0,254 0,15 ≤100

Ba (µg/l) 0,05 0,08 0,492

Cd (µg/l) 0 0 0

C0 (µg/l) 0 0,007 0,012

Cr (µg/l) 0 0 0,051

Cu (µg/l) 0 0 0

Fe (µg/l) 12 16 0,023

Hg (µg/l) 0,009 0,009 0,012

Mg (µg/l) 0 0 0

Mn (µg/l) 0,17 0,218 1,69

Mo (µg/l) 0 0,265

Ni (µg/l) 0,07 0 0,729

P (µg/l) 3,7 0 0

Pb (µg/l) 0,02 0 0,012

Sr (µg/l) 0 0 0,024

Zn (µg/l) 0,025 0 0,479

Staðall frá 

Fuji
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Tafla 8.  Efnagreiningar þéttivatns frá vél 2. 

 

  

Staðarnafn Reykjanes Orkuver 1, vél 2, þéttivatnslögn

Staður M20262 M20262 M20262 M20262 M20262 M20262 M20262 M20262

Hnit (N-S)     Y 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059 375059

Hnit (A-V)     X 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037 318037

Sýni nr. 20080031 20070291 20070209 20070072 20060765 20060534 20060379 20060343

Dags. 29.1.2008 4.10.2007 10.7.2007 21.3.2007 14.12.2006 5.9.2006 13.6.2006 29.5.2006

pH  (/°C) 7,27/21,3 7,11/22,6 7,14/22,1 7,00/21,9 5,5-9,5

Leiðni (µS/cm) 33,3 31,5 30,2 34 35 33 34,1 36

SiO2 (mg/l) 0,73 0 0,02 0,02 0,03 0,13 0,1 ≤0,1

Na (mg/l) 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 ≤0,1

K (mg/l) 0,004 0,02 0,006 0,02 0,01 ≤0,1

Ca (mg/l) <0,01 0,06 0,01 0,03 0,05 ≤0,1

Fe (mg/l) 0,005 0,011 0,016 0,041 0,0463 ≤0,1

Cl (mg/l) 0,15 0,11 0,1 0,19 ≤0,1

SO4  (mg/l) 1,15 0,24 0,07 0,17 ≤0,1

F  (mg/l) 0 0,01 0,01 ≤0,01

Uppleyst CO2  (mg/l) 10,5 11,6 11,4 11,6 ≤0,1

Uppleyst H2S  (mg/l) 2,1 3,47 1,77 0,95 ≤0,1

Uppleyst NH3  (mg/l) 4,25 1,24 4,62 4,59 ≤0,1

Al (µg/l) 0,8 1,53 2,34

As  (µg/l) 0,2 0,321 0 ≤100

Ba (µg/l) 0,09 0,16 0,96

Cd (µg/l) 0 0 0

Co (µg/l) 0 0 0,06

Cr (µg/l) 0 0 1,23

Cu (µg/l) 0 0 0

Fe (µg/l) 11 16 64

Hg (µg/l) 0,04 0,011 0,036

Mg (µg/l) 0 0 0

Mn (µg/l) 0,1 0,2 6,1

Mo (µg/l) 0 0 0,23

Ni (µg/l) 0 0,07 4,15

P (µg/l) 0 0 0

Pb (µg/l) 0 0 0,033

Sr (µg/l) 0 0 0,07

Zn (µg/l) 0 0 1,3

Staðall frá 

Fuji
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Mynd 7.  Styrkur kalsíums í þéttivatni frá vél 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8.  Styrkur kísils í þéttivatni frá vél 1 og 2. 

 

 

 

 



- 17 - 

1.4.2006 1.10.2006 1.4.2007 1.10.2007 1.4.2008

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

 Vél 1

 Vél 2

N
a

 (
m

g
/l
)

Ár

Fuji staðall

1.5.2006 1.8.2006 1.11.2006 1.2.2007

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

 Vél 1

 Vél 2

K
 (

m
g

/l
)

Ár

Fuji staðall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9.  Styrkur natríums í þéttivatni frá vél 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10.  Styrkur kalíums í þéttivatni frá vél 1 og 2. 
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Mynd 11.  Styrkur klóríðs í þéttivatni frá vél 1 og 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12.  Styrkur súlfats í þéttivatni frá vél 1 og 2. 
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Í töflum 2–8 má sjá að styrkur einstakra efna helst nokkuð stöðugur þrátt fyrir nokkrar 

sveiflur. Á myndum 1–12 eru sýnd gröf af styrk valdra efna á móti tíma og á myndum 

7–12 er Fuji-staðallinn teiknaður inn á myndirnar til glöggvunar. Efnin reynast í 

flestum tilfellum undir Fuji staðli en með undantekningum þó; klóríð og súlfat eru 

talsvert yfir viðmiðunarmörkum og það sama má segja um síðustu kísilmælingu. 

Einnig eru gastegundirnar NH4, CO2 og H2S yfir viðmiðunarmörkunum. 

Ein leið til þess að meta gæði gufunnar er að reikna svokallað „steam quality“ sem er 

stuðull fyrir gæði gufunnar, þ.e. hve mikið er af smá dropum af jarðsjó í gufunni.  

Notaður er styrkur kalsíums og natríums í jarðsjónum (tafla 10) annars vegar og 

gufunni (tafla 2 og 3) hins vegar og samkvæmt formúlunni: 

 (1-  gefa þessi efni „steam quality“ upp á 99,9999% fyrir 

natríum og 99,99% fyrir kalsíum.  

2.1.2 Gas í gufu  

Styrkur CO2 og H2S í gufu við inntak á hverfla 1 og 2 er sýndur í töflu 2 fyrir hverfil 1 

og töflu 3 fyrir hverfil 2, og á myndum 13 og 14. 

Gasstyrkur gufu frá vinnsluholunum er reiknaður við 19 bar-a þrýsting. Fyrst er 

samsetning djúpvökva reiknuð og svo eru reiknuð samsetning gufu eftir suðu niður í 

209,8°C. Forritið WATCH er notað til þessara reikninga. Styrkur gass í gufu úr 

einstökum holum er sýndur í töflu 9. Á myndum 13 og 14 er sýndur samanburður á 

styrk gass í holum og við hverfla. Þar sést að styrkur gass í hverflunum er á því bili 

sem styrkur gassins er í djúpvökvanum reiknuðum við 19 bar-a þrýsting eins og við 

mátti búast. Þó er styrkur H2S í gufu við hverfla í hærri kantinum á því sem reiknast 

fyrir einstakar holur. 

Gasstyrkur var lágur í upphafi en hækkaði snögglega og hefur haldist nokkuð stöð-

ugur eftir það og ekki virðist vera nein hækkun á gasstyrknum (mynd 13 og 14). Hann 

er enn undir 1%. Í töflum 2 og 3 má sjá að styrkur koltvísýrings í gufu er um 0,6% og 

styrkur brennisteinsvetnis um 0,02%.  
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Tafla 9.  Styrkur gass (mg/kg), CO2 og H2S í gufu frá vinnsluholum við 19 bar-a.  

 

 

 

sýni Dagsetning Hola Hiti CO2 H2S Samtals

20070307 9.10.2007 RN-10 310 6721,35 262,69 6984,04

20070111 16.4.2007 RN-10 310 6155,44 213,2 6368,64

20060671 20.11.2006 RN-10 310 8753,58 310,33 9063,91

20060372 9.6.2006 RN-10 310 7397,96 329,94 7727,9

20070218 26.7.2007 RN-11 295 6964,85 189,16 7154,01

20070116 18.4.2007 RN-11 295 6305,54 183,42 6488,96

20060668 16.11.2006 RN-11 295 7923,29 230,56 8153,85

20060362 8.6.2006 RN-11 295 7687,16 218,9 7906,06

20070286 2.10.2007 RN-12 295 8395,06 252,44 8647,5

20070161 31.5.2007 RN-12 295 7329,13 210,9 7540,03

20060673 20.11.2006 RN-12 295 7572,77 198,26 7771,03

20060387 14.6.2006 RN-12 295 7522,17 222,14 7744,31

20070287 2.10.2007 RN-14b 300 4743,14 201,71 4944,85

20070220 26.7.2007 RN-15 285 7980,19 189,11 8169,3

20070127 25.4.2007 RN-15 285 8522,98 183,99 8706,97

20060669 16.11.2006 RN-15 285 13209,78 130,01 13339,79

20060380 13.6.2006 RN-15 285 7780,9 196,8 7977,7

20070285 2.10.2007 RN-18 285 5892,17 181,72 6073,89

20070117 18.4.2007 RN-18 285 5523,92 150,92 5674,84

20060676 23.11.2006 RN-18 285 6309,91 170,82 6480,73

20060385 14.6.2006 RN-18 285 4565,95 152,89 4718,84

20070222 27.7.2007 RN-19 275 5651,06 191,72 5842,78

20070114 17.4.2007 RN-19 275 6453,59 188,16 6641,75

20060675 23.11.2006 RN-19 275 6354,36 181,4 6535,76

20060386 14.6.2006 RN-19 275 5233,12 161,1 5394,22

20070221 27.7.2007 RN-21 285 4484,59 139,81 4624,4

20070112 17.4.2007 RN-21 285 3670,94 123,37 3794,31

20060670 16.11.2006 RN-21 285 5330,93 178,73 5509,66

20060382 13.6.2006 RN-21 285 4806,92 172,29 4979,21

20070288 2.10.2007 RN-22 290 4124,97 215,32 4340,29

20070110 16.4.2007 RN-22 290 3233,36 177,81 3411,17

20060667 15.11.2006 RN-22 300 4982,06 215,01 5197,07

20060370 9.6.2006 RN-22 300 4767,77 196,46 4964,23

20070219 27.7.2007 RN-23 290 3652,31 176,2 3828,51

20070109 16.4.2007 RN-23 290 3290,75 150,27 3441,02

20060666 15.11.2006 RN-23 300 4762,88 236,05 4998,93

20060371 9.6.2006 RN-23 300 4657,28 181 4838,28

20070306 9.10.2007 RN-24 285 7692,82 218,85 7911,67

20070113 17.4.2007 RN-24 285 5395 115,58 5510,58

20060672 20.11.2006 RN-24 285 5406,01 151,39 5557,4

20060381 13.6.2006 RN-24 285 5892,81 184,62 6077,43
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Mynd 13.  Styrkur koltvísýrings í gufu að hverfli 1 og 2 samanborið við styrk gas í gufu frá 

einstökum holum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14.  Styrkur Brennisteinsvetnis í gufu að hverfli 1 og 2 samanborið við styrk gas í gufu 

frá einstökum holum. 
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3 Vatnsgæði 

3.1 Vatn í bunustokkslögn 

Sýni eru tekin úr bunustokkslögnum frá báðum vélunum sem hluti af gufu- og 

vatnsgæðaeftirliti. Það hefur verið nokkrum vandkvæðum bundið að ná sýnum vegna 

útfellinga í sýnatökustútum og ekki alltaf verið hægt að taka sýni úr báðum lögnunum. 

Einungis eru birtar niðurstöður efnagreininganna hér í þessari skýrslu (töflu 10) og 

eilítið rætt um þær en nánar verður fjallað um bunustokkinn síðar.  

 

Tafla 10.  Efnasamsetning vatns úr bunustokkslögn (mg/L). 

 

 

Staðarnafn

Staður M20263 M20263 M20264 M20264

Hnit (N-S)     Y 375046 375046 375043 375043

Hnit (A-V)     X 317852 317852 317865 317865

Sýni nr. 20060771 20060389 20060537 20060388

Dags. 14.12.2006 14.6.2006 5.9.2006 14.6.2006

pH  (/°C) 6,14/21,7 5,94/22,1 5,99/22,9 6,21/21,6

Uppleyst efni 40180 41770 39460 41150

B (mg/l) 12,6 9,95 9,47 9,71

SiO2 (mg/l) 800 874 735 804

Na (mg/l) 11561 12100 11300 11840

K (mg/l) 1692 1779 1640 1729

Ca (mg/l) 1937 2020 1860 1993

Fe (mg/l) 0,553 1,25 1,74 0,72

Cl (mg/l) 23040 24200 22860 23530

SO4  (mg/l) 17,4 18,4 39,4 21,8

F  (mg/l) 0,24 0,27 0,24 0,24

CO2  (mg/l) 19,42 13,8 16,6 12,1

H2S  (mg/l) 1,85 1,41 0,84 1,21

NH3  (mg/l) 1,3 1,38 1,31 1,22

Al (µg/l) 0,122 0,037 0,0974 0,048

As  (µg/l) 0,0961 0,099 0,093 0,0922

Ba (µg/l) 10,8 11,8 11 11,2

Cd (µg/l) <0,00005 <0,00005 0,000027 <0,00005

C0 (µg/l) <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,000105

Cr (µg/l) <0,0001 0,000845 0,000414 0,00337

Cu (µg/l) <0,005 0,00121 0,00271 0,000764
Hg (µg/l) 0,000006 <0,000002 0,000002 0,000003
Mg (µg/l) 1,04 1,03 0,91 0,83

Mn (µg/l) 2,18 3,84 2,21 2,1

Mo (µg/l) 0,00981 0,0121 0,0119 0,0119

Ni (µg/l) 0,005 <0,0005 0,00289 0,00204

P (µg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Pb (µg/l) 0,000709 <0,0003 0,00231 <0,0003

Sr (µg/l) 10,5 11 10,5 10,8

Zn (µg/l) 0,00756 0,00717 0,00617 0,00363

Skiljuvökvi úr bunustokkslögn frá vél 1 Skiljuvökvi úr bunustokkslögn frá vél 2
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Upphaflega stóð til að taka sýni við skiljustöð og úr bunustokkslögn. Ekki hefur enn 

verið settur sýnatökustútur við skiljustöð svo þetta hefur ekki verið gert. Ef slík sýni 

væru tekin væri hægt að horfa á mismun í styrk ákveðinna efna og segja til um hvort 

þau falla út eða bætast í vökvann, þá með tæringu á lögn. En úr því sem komið er 

verðum við að láta nægja að taka sýni úr bunustokkslögninni. 

Í greinagerð ÍSOR (Kristín Kröyer o.fl., 2008) er fjallað er sérstaklega um styrk arsens í 

affallsvatni frá virkjuninni. Þar kemur fram að skv. reglugerð númer 796/1999 falli 

vökvinn undir umhverfismörk III (5–15 µg/L), þ.e að áhrifa megi vænta á viðkvæmt 

lífríki. Ekki þarf þó nema um 50% þynningu í sjó til að styrkurinn falli undir 

umhverfismörk II (0,4–5 µg/L) en við þann styrk er talin lítil hætta á áhrifum á lífríkið. 

3.2 Neysluvatn virkjunar 

Neysluvatn virkjunarinnar er tekið úr tveimur holum, SY-01 (B16961) og SY-04 

(B16964).  

Í töflu 11 eru sýndar efnagreiningar sem gerðar hafa verið á holu SY-04. En engar 

efnagreiningar eru til af holu SY-01.  
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Tafla 11.  Efnasamsetning neysluvatns úr SY-04  (mg/L). 

 

*Reglugerð um neysluvatn 536/2001. 

 

Í töflu 11 má sjá að mörg efnanna sem greind voru hafa frekar háan styrk sem rekja má 

til áhrifa sjávar á úrkomu. Efnin eru þó öll undir viðmiðunarmörkum neysluvatns-

staðlanna*. 

 

 

Staður SY-04 SY-04

Hnit (N-S) Y 375412 375412

Hnit (A-V) X 320246 320246

Sýni nr. 20070296 20060772

Dags. 4.10.2007 14.12.2006

Sýrustig pH/°C 7,47 6,5-9,5

Hiti °C 7,7 7,3
Karbónat CO2 (t) 7,78 24,4

Brennisteinsvetni H2S 0

Bór B 0,05 1

Leiðni  500 603 2500

Uppleyst efni UE 277 319

Kísill SiO2 15 14,7

Natríum Na 76,1 185,7 200

Kalíum K 2,87 10,04

Magnesíum Mg 10,9 11,56

Kalsíum Ca 8,75 20,1

Flúoríð F 0,03 0,03 1,5

Klóríð Cl 133 147 250

Bróm Br 0,44

Súlfat SO4 17,5 19,7 250

Ál Al 0,00564 0,008 0,2

Arsen As 0 0,01

Baríum Ba 0,00105

Kadmíum Cd 0 0,005

Kóbalt Co 0

Króm Cr 0,000247 0,05

Kopar Cu 0,00145 2

Járn Fe 0,0134 0,0291 0,2

Kvikasilfur Hg 0 0,001

Mangan Mn 0,000611 0,0003 0,05

Mólýbden Mo 0,00045

Fosfór P 0,0147

Blý Pb 0,000022 0,01

Strontíum Sr 0,0496

Sínk Zn 0,148

Neysluvatns- 

staðlar*
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